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Основной особенностью управления процессом 
теплоснабжения является наличие двух взаимосвязанных 
критериев характеризующих качество теплоснабжения. Первый 
критерий – это обеспечение стабильной комфортной 
температуры внутреннего воздуха помещений. Второй – затраты 
тепловой энергии на поддержание комфортной температуры 
помещений. Таким образом, задача управления 
теплоснабжением является двухкритериальной, что накладывает 
свою специфику на ее решение. Эта специфика заключается в 
необходимости решения задачи выбора меры предпочтения 
критериев комфортности и экономичности, которая является 
предметом классической теории принятия решений. 
Еще одной особенностью постановки задачи управления 
теплоснабжением является сложность, высокая размерность и 
параметрическая неопределенность математической модели 
тепловых процессов зданий. Эти особенности детально 
изложены в монографии [1]. К сожалению, предложенные в [1] 
математические модели, в связи со своей структурной 
сложностью малопригодны при решении задач управления 
теплоснабжением. 
В работе [2] предложен и обоснован системный подход к 
синтезу упрощенной конечномерной математической модели 
тепловых управляемых процессов в зданиях, ориентированных 
на применение современных методов теории управления. На 
основании предложенной многомерной модели построена 
упрощенная математическая модель, состоящая из двух 
линейных дифференциальных уравнений для усредненных 
температур внешнего ограждения, внутренних перегородок и 
полезного наполнения здания, а также алгебраического 
уравнения для температуры внутреннего воздуха. 
Такая математическая модель позволила на качественном 
уровне решить задачу структурного синтеза системы 
автоматического управления теплоснабжением. В результате 
вычислительных экспериментов с различными вариантами 
структуры регулятора было показано, что наиболее 
эффективным принципом управления температурой 
внутреннего воздуха является комбинированный, при котором в 
структуру регулятора вводится канал компенсации основного 
возмущения – температуры окружающего воздуха, а сигнал 
управления по отклонению формируется на основании разности 
температур внутреннего воздуха и заданного ее комфортного 
значения. Показано также, что введение в закон управления 
отклонения температуры ограждения от его равновесного 
значения позволяет существенно уменьшить колебания 
температуры помещения при изменениях температуры 
окружающей среды. 
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